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NIPC 505 656 000

EDITAL N.°32/2014

Qualidade da Agua para Consumo Humano
2.° Trimestre de 2014

Dr. Carlos Fernando Frazéo Correia, Vereador da Camara Municipal de Rio Maior
com competéncia delegada, em cumprimento do disposto no artigo 17.° do
Decreto-Lei 306/2007 de 27 de Agosto, nomeadamente nas alineas a), b), c), d), e)
e f) do n.° 5, torna publico, os resultados obtidos nas analises de demonstragéo de
conformidade com as normas de qualidade da agua constantes do anexo | do

referido Decreto-Lei, relativos ao 2° trimestre de 2014.

A Unidade de Obras Publicas, Espagos Publicos, Equipamentos e Apoio &s
Freguesias da Camara Municipal de Rio Maior cumpre um Plano de Controlo de
Qualidade da 4gua (PCQA), apresentando a Entidade Reguladora dos Servigos de
Aguas e Residuos (ERSAR), com base no disposto no n° 1 do artigo 14°, que inclui
todas as Zonas de Abastecimento de Agua do concelho de Rio Maior, com
colheitas regulares efectuadas num total de 126 pontos de amostragem. As
determinagbes s&o realizadas de acordo com as disposigbes estatuidas na lei,
nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem,

analises e métodos analiticos.
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Durante os meses de abril, maio e junho de 2014, foram realizadas as anélises
previstas no PCQA e constantes do quadro resumo da qualidade da agua, cujos
resultados analiticos apresentados demonstram que a agua distribuida no
concelho de Rio Maior estd em conformidade com as normas de qualidade
estabelecidas no Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de Agosto.

A repeticdo das amostragens e das analises, demonstraram que os
incumprimentos detectados se deveram a situagbes pontuais, que ndo teve
continuidade ao longo do tempo, ndo havendo desta forma implicagdes para a
Saude Publica.

Para conhecimento geral se publica o presente Edital que deve ser afixado nos

lugares publicos do Concelho.

Pacos do Municipio de Rio Maior, 12 de agosto de 2014

O Vereador
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(Carlos Fernando Frazéo Correia, Dr.)
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Municibio de Rio Mai CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL Ne 32/2014
plo de Kio Vlaior NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO® DO CONCELHO DE RIO MAIOR
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se  verificagdo da qualidade da dgua da rede ptiblica, 22 TRIMESTRE 2014
através de analises perigdicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 Abrila
autoridade competente (ERSAR). 30 Junho
y Valor Paramétrico (vp) | _ Valoresobtidos | o anay; =2 N.2 Anilises (PCQA) -]

Parametro {unidades) ) Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | mainimo | Maximo | Superiores VP D Agendad Realizadas | o1 -
|Escherichia coli {N/100 ml) 0 -- 2 1 97% 31 31 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 - 3 1 97% 31 31 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,1 0,6 - o 31 31 100%
Aluminio (ug/LA) 200 <30 150 0 100% S 5 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - <0,02 0 100% 12 12 100%
Ntumero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 > 300 — .- 12 12 100%
Numero de colénias a 37 ¢C (N/ml) Sem alteracdo anormal 0 > 300 o - 12 12 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 104 456 0 100% 12 12 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - 0 0 100% S 5 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 2,2 0 100% 12 12 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 5,7 8,4 1 92% 12 12 100%
Ferro {pg/L Fe) 200 - <50 0 100% 1 il 100%
Manganés {ug/L Mn) 50 -- <15 0 100% 12 12 100%
INitratos (mg/L NO;) 50 - <10 0 100% 6 100%
iNitritos {mg/L NO,) 0,5 - <0,02 0 100% 1 1 100%
Dxidabilidade {mg/L O,) 5 <1 2,5 0 100% 12 12 100%
(Cheiro a 252C (Factor de diluicio) 3 - <1 0 100% 12 12 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicio) 3 -- <1 0 100% 12 12 100%
Turvacdo {NTU) 4 <0,5 1,2 0 100% 12 12 100%
|Benzo{a)pireno {ug/L) 0,010 < 0,005 0 100% 1 1 100%
(Calcio {(mg/L Ca) —_ 14 —- = 1 1 100%
Chumbo (pg/L Pb) 10 - <3 0 100% 1 1 100%
ICobre {mg/L Cu) 20 = <0,01 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) = 43 = 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 100% 1 1 100%
[Magnésio {mg/L Mg} - - 2 — — 1 1 100%
Niquel {pg/L Ni) 20 - <5 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - < 0,01 4] 100% 1 1 100%
Benzo(b)fluoranteno {ug/t) — 5 <0,01 — o 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) — — <0,01 - - 1 1 100%
Benzofghi)perileno (ug/L) — <0,01 — = 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pirenofug/L} - = <0,01 — - 1 1 100%
Trihal - total (u&/l.j:] 100 = 15 0 100% 1 1 100%
Cloroférmiofue/L)] — - 15 - - i 1 100%
Bromoférmiofug/L) — <7 = —- 1 1 100%
Bromodiclorometano{ug/L) — - <7 = == 1 1 100%
Dibromoclorometano(uil.}l_ —_ - <7 - — 1 1 100%

Sebastido, Sra. Da Luz.

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Asseiceira, Assentiz, Azambujeira, Bairradas, Casais da Cheira, Malaqueijo, Outeiro da Corticada, Rio Maior, RM1, Sio

encontra-se completamente regularizada.

s resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida em todas as Zonas de Abastecimento do concelho de Rio Maior esta em conformidade com as
normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto. As nao conformidades verificadas nos parametros Escherichia Coli e Bacterias Coliformes na
zona de abastecimento de Asseiceira encontram-se completamente regularizadas, ndo acarretando assim, perigos para a satide puiblica. Foram implementadas medidas
rorretivas e as andlises posteriores ndo confirmaram o incumprimento. Relativamente & ndo conformidade no parametro pH, na zona de abastecimento de S3o Sebastido,

>, ,
O Vereador: /—/_)?‘ fg": (/.-\;-._4;-_.

Carlos Fernando Frazdo Correia, Dr.)
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