Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto na sua redagdo atual.

. s e " . CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Municipio de Rio Maior NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE SENHORA DA LUZ EDITAL N2 42/2019
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede piiblica, através de 22 TRIMESTRE 2019
andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCOA) aprovado pela autoridade 01 de abril a
competente {ERSAR). ) 30 de junho
i P % (]
Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) Yolores obtacs N.¢ Andlises i N Andllses (Pead) %
Minimo | ‘Méximo superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Andlises Realizadas

Escherichia coli (E. coli} {N/100 ml) 0 - = 0 0 100% 2 2 100%

{Bactérias coliformes {N/100 ml) [ - = o 100% 2 2 100%

Desinfetante residual {mg/L) — 007 |= 02 - - 2 2 100%
lumi {ie/LAN) 200 " - . = - . -
Amdnio {mg/L NH4) 0,50 - - - - - - -
Niimero de col a22eC {N/ml} Sem ¢ [ - - - . - - —
U de colénias a 37 2C {N/mi} Sem ¢ | - - - . - - i
d dad (isS/cm a 202C) 2500 - - - < - - -
Cl ofri (N/100mi) [ - - - = ~ = =
Cor {mg/L PtCo) 20 - - - - - - -
pH {Unidad! 265 e <9 - - - - - - -
Ferro (ug/L Fe} 200 - - — - - .- -

& {1g/L Mn) 50 - - - ~ - = =
Nitratos® {mg/L NO3) 50 - |< 10 0 100% 1 1 100%
Nitritos {mg/L NO2) 0,5 - - - - - - -
Oxidabilidade (mg/L 02) 5. -- - - im - - -
Cheiro a 252C ] {Factor de dilulgio) 3 - — - - - . o
Sabor a 252C (Factor de diluigio} 3 - - - - - - L
Turvagéo {NTU) 4 - - - - - - -
Antiménio t {11g/L Sb} 5 - < 35 0 100% 1 100%
Arsénio {ug/L As) 10 - [< 3 [ 100% 1 1 100%
Benzeno® {ug/L) 1,0 - |< 03 0 100% 1 1 100%

[Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - _ - -~ = - =
[Boro” (mg/L B} 1,0 - < 03 0 100% 1 1 100%
Bromiatos” (i1g/L BrO3) 10 - |< 5 0 100% 1 1 100%
csdmio® g/L Cd) 5.0 - < 1 0 100% 1 1 100%
Célcio. mg/L Ca) — - - - - - - -
{Chumbo e/t Pb) 10 - - - - - - -
Clanetos® {ug/LCN) 50 - |< 15 0 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 -- — . - .- - -
crémio® (ug/L Cr) 50 - < 2 [ 100% 1 1 100%
1,2 —dicloroetano® (ug/L} 3,0 - < 03 0 100% 1 1 100%
Dureza total {mg/L CaCO3}) — - - - - - - -
Enterococos {N/100 mL) 1) - - - - - — -
Fluoretos® {mg/LF) 1.5 - = 01 - - 1 1 100%
agnési {mg/L Mg) i . - - - - - -
Mercirio® {ue/LHg) 1 - |< 02 0 100% 1 1 100%
Niquel {ug/L Ni) 20 - - o - - N .
Selénio® {ug/L Se) 10 - < 2 0 100% 1 1 100%
[cioretos® {mg/LCl) 250 - - - - - . -
[sédio® (mg/LNa). 200 - [= s 0 100% 1 1 100%
Sulfatos” {mg/L SO4) 250 - = 51 0 100% 1 1 100%
) e Tricl P e/ 10 - < o5 0 100% 1 1 100%
Tetracloraeteno® {jg/L) = - |< 05 - - 1 1 100%
Tricloroeteno® (ig/t) i -~ |[< o5 - - 1 1 100%
tﬂ:frac.arbonetos Aromiticos (ig/v) 0,10 . - - _ - N N
{b)fl (1e/L) — ~ - = = - . -
Benzofk)fluoranteno (ug/L) n - - - — - - -
Benzo(ghi) perileno (pg/L) — - - - - . . .
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) — - - - - . - -
Trik ~total (ue/L) 100 = = - - = - -
Cloroférmio {ug/L} —ee: - - . - - - o
Bromaférmio {ug/L) e - - - o - - -
1 (ng/t) = - .. - - - ~ _
Dib ] ario. (ug/t) e - - = = - - -
Pesticidas — total * {ng/t) 0,50 . - - “ - = -
Alacloro® {ug/t) 0,10 - - - — . - -
Atrazina® (pg/L) . 0,10 - - - - - - -
. * fug/L) 0,10 - — — - - - =
cl " (ue/l) 0,10 - — - - - - -
Desetil ! (pg/L) 0,10 - - - = - - —
Desetilsimaniza® (jig/L) 0,10 - - - - - - -
Desetiltert ! lug/L) 040 - - - - - - .
! (ug/L) 0,10 — ~ ~ Z = - —
Diurio” (pg/l) - 0,10 - - - .. - - .
idaclopride’ {ug/L) 010 - — — = - - -
Linurdo® {ug/L) 0,10 - - - i - . -
MCPA® {ug/L) 0,10 - - - . - ~ -
! {ug/L) 0,10 - - - - - - -
lacoro® {iig/L} 0,10 - - ~ = = n -
o ! (ug/t) 0,10 - - - - - - -
Oxamil* (ng/L) 0,10 - - - - - - -
Simazina® (ug/L) 0,10 -- - - - -- — -
TYerbutazina® (ug/t) 0,10 - - . ._ - ~ —
Dose B ) 0,10 - - - = - - -
Alfa total’ (Ba/i) e - - = N - - -
Beta total® {Ba/l — - - — — - - —
Rad3o 500 - - — = - - -
OBSERVACOES:
Os Itados analiticos ap! | 1 que a dgua distribuida na Zona de Abastecimento de Senhora da Luz estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no
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Data:

10 de setembro de 2019

O Presidente| V
{Luis ahtana Dias,




