_ . " CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO 5
Municipio de Rio Maior NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE OUTEIRO DA CORTICADA EDITAL N¢ 43/2020
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através 22 TRIMESTRE 2020
de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade 01 de abril a
competente (ERSAR). 30 de junho
Valores obtidos s % N.2 Andlises (PCQA
Pardmetro (unidades) Valor Paramétrico (VP) N, A.nallses Cumprimento ( : - % .
Minimo | Méximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas Andlises Raalizadse
Escherichia coli (E. coli) (N/100 ml) 0 - = 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 - = 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) -— = 018 |= 031 - -~ 3 3 100%
Alumini (pg/L Al) 200 - -- - = - 5 =
Aménio (mg/L NH4) 0,50 - = - - - - -
Nidmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragé@o anormal -- = 0 - - 1 1 100%
Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal - = 0 -- -- 1 1 100%
Condutividade {ps/cm a 202C) 2500 = 211 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - g = = s =
Cor {mg/L PtCo) 20 -- < 5 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 265 e s9 - = 68 0 100% 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - = 25 -- -- - < -
M & (ug/L Mn) 50 - |< 10 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO3) 50 -- -- -- - - - -~
Nitritos (mg/L NO2) 0,5 -- -- - - - - -
Oxidabilidade ﬂ/ L02) 5 -- - - - -- .- -
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 - < 1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - « 1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo {NTU) 4 -- < 03 0 100% 1 1 100%
Antiméni (ug/L sb) 5 - - - ~ ~
Arsénio {ug/L As) 10 - - - e o - s
Is (ug/L) 1,0 = = = - - - =
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 % . o o . = =
Boro {mg/LB) 1,0 -- -- - - = - -
Bromatos (I-‘&/'- BrO3) 10 -- - - o= - - -
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - - - - - <
Calcio (mg/L ca) - - - - -- - - -
Chumbo (pg/L Pb) 10 -- - s e - % =
Cianetos (ug/L CN) 50 -- - - - = - -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 = = - - - - -
Crémio {ng/Lcr) 50 -- - - - - - -
1,2 - dicloroetano (%L 3,0 = - - - - o
Dureza total {mg/L CaCO3) - - - - - - S ar
Enterococos (N/100 mL) 0 - = 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/LF) 1,5 - - - - - = v
Magnésio (mg/L Mg) -— - - - - = -
Merctirio (ug/L Hg) 1 -- - . = - - -
Niquel (ug/L Ni) 20 - - - - - - -
Selénio (pg/L Se) 10 - - -- - - -
Cloretos {mg/LCl) 250 -- - - - - B -
Sodio (mg/L Na) 200 - — = P - B -
If: (mg/L504) 250 - - - - - - -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno  (pg/L) 10 - - - - - - o
Tetracloroeteno (ug/L) -— - - - - - o =
Tricloroeteno (ug/L) -— - - - e - - -
+ Ar
Policiclicos: (ug/t) 0.10 ) ) ; - - - -
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — - - o - o= - -
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) — - - = = - = =
Benzo(ghi) perileno (ug/L) - -- - - = = - =
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/L) s -- = - = - 5 -
Trihalometanos - total (pg_/ L) 100 - - -- - - -
Cloroférmio (ugjl) - - - - . - . .
Bromoférmio (ug/L) = - == s - s e
Bromodiclorometano (pg/L) - - - - - -
Dibr 1 tano (ug/L) - -- - = = - - -
Pesticidas — total (ne/L) 0,50 - - - - - - -
Bentazona {pg/L) 0,10 - -- - - - - -
Clorpirifos (ug/L) 0,10 - - - - - == s
Desetilterbutilazina (pug/L) 0,10 - - i - - " .
Dimetoato (ug/L) 0,10 -- - - - - = &
Diurdo (ug/L) 0,10 - - - - - -
MCPA (ug/L) 0,10 - . = = - -
Terbutilazina (pg/L) 0,10 - - - - - . -
o (/L) 0,10 -- -- -- -- - w5 -
Oxamil (&/L) 0,10 -- - . % = 3 =
Imidaclopride (ug/L) 0,10 - -- - - B -
Simazina (&/L) 0,10 - - - - - - -
Desetilsi (ug/L) 0,10 - - - = - . -~
Dose indicativa 0,10 == — s - - - -
Alfa total (Bq/1) - - = - = - - =
|Beta total (Ba/l) - - - = &= - 5 -
Radio 500 - - - - - - -
OBSERVAGOES:

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida na Zona de Abastecimento de Outeiro da Corticada estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas
no Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto na sua redagdo atual.
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O Presidente: /

Dias, Eng.2)

Data: 08 de outubro de 2020




