o s e . . CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Municipio de Rio Maior NA ZONA DE ABASTECIMENTO DE ASSEICEIRA EDITAL N2 2/2023
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto na sua redagio atual, procedeu-se a verificagiio da qualidade da 4gua da 32 TRIMESTRE 2022
rede publica, através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) O1dejulhoa
aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 30 de setembro
Valores obtidos % N.2 Anélises (PCt
Pardmetro {unidades) Valor Paramétrico (VP) s Cumprimento (peod) %
Minimo | Méximo | Superiores VP | =g, yp Agendadas | Realizadas | Andlises Realizadas
{Escherichia coli (€. coli) {N/200 ml) 0 - = 0 0 100% 3 3 100%
[Bactérias coliformes N/100 ml) 0 - |=""o 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual mg/L) — = 04 [= 060 = = 3 3 100%
fAluminio ug/LAl) 200 = = = - " =
Amoéni {mg/L NH4) 0,50 - - - = - N =
[Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal - < 1 0 100% 1 i 100%
Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragio anormal - < 1 0 100% 1 1 100%
{Condutividade {1S/cm a 202C) 2500 - = 320 0 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 = - - =
{Cor {mg/L PtCa) 20 - < 2 0 100% 1 1 100%
[en {Unidades pH) 265 6 s9 - |= 67 0 100% 1 1 100%
{Ferro (ng/t Fe) 200 - - - = Z . =
|Mangang {ug/t Mn) 50 - - = = — - =
{Nitratos (mg/L NO3) 50 - - ~ - - ~ T
[Nitritos (mg/L NO2) 0,5 - - - - - - -
Oxidabilidade (mg/L 02) 5 -- - - = - - =
Chelro a 25%C (Factor de diluigio) 3 - < 1 0 100% 1 1 100%
Isabor a 25¢C (Factor de diluigdo) 3 - < 1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 - < 03 0 100% 1 1 100%
6nlo (ug/t Sb) 5 - - - = - - -
Arsénlo (ug/L As) 10 - - - - - - -
18 (pa/t) 1,0 -- - - s - - -
[Benzota)pireno {ug/t) 0,010 = = — = = = =
{Boro (mg/L B) 1,0 — s ~ - - . =
Ie (ug/L BrO3) 10 - v - o = . 5
[Cédmio {ug/L Cd) 5,0 = = — = = = =
[céiclo {mg/L Ca) = - = = = - = =
[Chumbo (ug/t Pb) 10 - - 0 = — - =
la (ug/LCN) 50 -~ . 0 = - ” =
[Cobre {mg/L Cu) 2,0 - — 0 = - - =
ICrémio ug/L Cr) 50 = w 0 = = - =
11,2 - didorcetano ug/t) 3,0 - — 0 = - - =
[bureza total mg/L CaCO3) = - i = = - - =
[Enterococos N/100 mL) 0 - = o 0 100% 1 100%
JFluoretos (mg/LF) 1,5 = - = - = =
[Mmagnésio (mg/L Mg) = = - = = = " =
IMerciirio {ug/t Hg) 1 v - - = - . =
INiquel (ug/LNI) 20 - - ~ = = = =
Iselénio (pg/L Se) 10 - e - = - = &
Cloretos mg/L Cl) 250 - - - = - - e
Sédio mg/L Na) 200 - - - = - - =
Sulfatos (mg/L S04) 250 - - - r. - - o3
Tetracl e Triclor (ug/L) 10 - s - = = & —
Tetracloroeteno (pg/t) — - - = — - - s
Tricloroeteno (ug/l.) — s - - - = = =
Hidrocarbonetos Arométicos
Policfelicos: (ne/l) 010 - B B T - = 3
Benzo(b)fluor {ug/L) — = = = = — - =
Benzo(k)fluoranteno (ug/t) - — = - — — ~ -—
Benzo(ghl) peril (ug/L) — - i = = = - 5
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/L) — - - - — s = =
Trihalometanos - total (ng/L) 100 - - - - = & o
Cloroférmio (ug/L) — - - — ~ - — 7
Bromoférmio (ug/L) — - - e = = = =
Bromodiclorometano (ug/L) = = = = = = = =
Dib 1 {ug/t) = = = = = T = =
|Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - - - - - =
Bentazona (ug/L) 0,10 - = et = - — =
Clorplrifos (ug/L) 0,10 = = = = - - &5
Desetilterbutilazina (ug/L) 0,10 - - - - - “ s
Dl (ug/L) 0,10 = = = = = = =
Diurdo (ug/L) 0,10 - - - - B - IS
MCPA (ug/L) 0,10 - - - - - &= o
Terbutilazina (ug/L) 0,10 - - - - e - -
Ometoato (ug/L 0,10 - - = = i - 5
Oxamil (ug/L 0,10 - - - = - - =
Imidaciopride (ug/L 0,10 - - - = - - s
Simazina (ug/L) 0,10 — ~ = = = - T
Desetilsimazina (ug/L) 0,10 - - - - = - =
|Dose Indicativa 0,10 - - — e = . =
|Aifa total (8g/l) — - — = = - = =
|Raddo (Ba/l) 500 - — - = = = =
(OBSERVACOES:

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida na Zona de Abastecimento de Asseiceira estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no
Decreto-Lei 306/2007, de 27 de Agosto na<_|$a redagdo atual.

I o
O Presidente: ‘A doz C\eas N Data: 13 de janeiro d
{Luis GiApelSantans-Dias, Eng.2) Z— = et




